
Proces for Overgang fra ibrugtagning af sikringsanlæg til drift af sikringsanlæg. 
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Anlæg og Fornyelse (A&F)  Teknisk Drift (TD) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

Afprøvning 
OK 

Aflevering fra Anlæg 
og Fornyelse til 

Teknisk Drift 

Ibrugtagningsrapport inkl. 
mangelliste sendes til GFS 

og A&F 

Tilladelse til om-
projektering og 
akutvalidering 

Tillysning 
uden 

begrænsning
 

Afprøvning 
 

Projektering og 
akutvalidering på stedet 

Principfejl 

Plan B / 
Tilbagekobling 

Begrænsninger aftales med 
stationsbestyreren. Og 
A&Fs rep. orienteres. 

Ibrugtagningsrapport til 
ProArc 

Omkobling/Indkobling 

Se i næste dokument: 
”Proces for Aflevering fra Anlæg og 
Fornyelse til Tekniks Drift” 

Nej Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 


